
 

 

 

 

 

COMENTARIO A LOS ANALISIS DE AGUA DE MAYO 2018. ORTIGOSA DEL MONTE 

Rita Rodríguez, Técnico de Medio Ambiente 

 

El análisis de MAYO corresponde al  punto de muestreo Grifo del Ayuntamiento. 

Todos los parámetros bacterianos analizados dan resultados correctos. El análisis de 

bacterias en el agua (Coliformes y Escherichia) es 0, lo que indica buena cloración, que en 

este caso es 0,61, un rango óptimo de cloración.  

Los cuatro siguientes parámetros (olor, sabor, color, turbidez) están bien, excepto la 

turbidez, que  da ligeramente por encima (el máximo es 5 y el resultado da 6) por lo que se 

hace posteriormente el análisis de confirmación (28/5/18), dando un resultado de 0,9, 

siendo este un valor adecuado y muy bajo. Posiblemente este valor de turbidez se debió a 

una tormenta ocurrida ese mismo día (24/5/18) y que produjo movimiento y arrastre 

arenoso. 

 Por todos estos resultados, el agua es considerada APTA PARA EL CONSUMO HUMANO, lo 

que significa que cumple todas las características sanitarias, tiene buena calidad y puede 

consumirse sin ningún riesgo para la salud. 

 


