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Bol. Análisis: 22-02-0121-0 

El análisis de  corresponde al punto de muestreo de la instalación interior de la 
Residencia de la Tercera Edad Dr. Barrios y es un ANÁLISIS DE GRIFO. 

Este punto de muestreo es ocasional, porque así se ha indicado desde Sanidad, 

por lo que, en algún momento del año, si nos lo indican, tomamos muestra de 

agua, aunque sea establecimiento privado con sus depósitos propios. 

Todos los parámetros analizados dan resultados correctos, excepto el Cloro, que 

da 0,0 lo que indica que el agua sí tenía una mínima cantidad de cloro, aunque 

no haya salido reflejado en el lector de cloro, puesto que los resultados de 

bacterias dan 0 y si no hubiera nada de cloro en su red, habría salido un 

porcentaje. 

En las redes del municipio, el cloro estaba a 0,6, lo que indica que sus depósitos 

privados estarían justo al límite de cloro o se habría evaporado. 

Los cuatro siguientes parámetros (olor, sabor, color, turbidez) dan correctos. 
 
La conductividad también ofrece un valor muy bajo, 66, muy adecuado así como 

el amonio. El pH, dentro de los valores adecuados. 

Por todos estos resultados, el agua es considerada APTA PARA EL CONSUMO 

HUMANO, lo que significa que cumple todas las características sanitarias, tiene 

buena calidad y puede consumirse sin ningún riesgo para la salud. 
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